
Nenadálá  porucha  na
teplárenském parovodu
České Budějovice, 16. 1. 2012

V  Českých  Budějovicích  došlo  dnes  kolem  poledne  k  poruše
parovodu Sever v ulici Karoliny Světlé, kde došlo k odtržení
parovodní odbočky do společnosti Proles od hlavního řadu. I
když šlo o lokální poruchu, kvůli opravě musela být přerušena
dodávka tepla a technologické páry i do okolních podniků jako
je Budějovický Budvar, Motor Jikov Group, Robert Bosch nebo
Čevak, včetně tepla do několika bytových jednotek napojených
rovněž na parovodní síť společnosti Teplárna České Budějovice.
Bytů je ale v této průmyslové části města jen minimum, právě v
areálu společnosti Proles. a dál panelový dům v Kněžských
Dvorech.

Příčina poruchy bude známá až po dalším zkoumání. Klíčové pro
akciovou společnost Teplárna ČB bylo parovodní potrubí v　co
nejkratší době opravit a obnovit dodávky tepla a technologické
páry  zákazníkům.  Ty  zástupci  firmy  o  vzniklé  situaci
informovali.

Práce na odstranění závady začaly neprodleně a předpokládalo
se, že skončí ještě během pondělí, do 20. hodiny.

doplněno 21:40

Byla ukončena oprava na parovodu a začíná najíždění (to bude
trvat zhruba 1 hodinu). Teprve poté se ukáže, zda se oprava
zdařila a že nedošlo ještě k jinému poškození.
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